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Anotace
Cílem diplomové práce je vypracování stavební þásti novostavby rodinného 
domu v pasivním standardu v rozsahu potĜeb TZB a dále zpracování návrhu zaĜízení pro 
vytápČní objektu – Ĝízeného vČtrání a zaĜízení vzduchotechniky a zároveĖ zpracování návrhu 
zaĜízení pro zdravotnČ technické instalace. Veškeré pĜedpisy a normy jsou v projektu 
respektovány.
 Hlavním zdrojem pro vytápČní novostavby rodinného domu je navržena 
vzduchotechnická jednotka s elektrickým dohĜevem a rekuperací. OhĜev teplé užitkové vody 
je Ĝešen pomocí alternativních zdrojĤ (solárních panelĤ) vþetnČ jejich zaþlenČní do funkþního
celku.
 Výsledkem diplomové práce je Ĝešení novostavby rodinného domu v pasivním 
standardu a tím docílení minimalizace spotĜeby tepla na vytápČní. Díky dostateþnému 
zateplení, vzduchotČsné obálce budovy a Ĝízenému vČtrání  je v objektu dosažena výborná 
tepelná pohoda.
Annotation
            The aim of the thesis is to develop a construction proposal of a new family house 
according to the passive house standard within the building services norm (abbreviated as 
TZB in Czech). The thesis further provides a proposal of the heating equipment for the house 
- controlled ventilation, air conditioning - as well as the sanitary equipment installation. All 
regulations and standards are respected in the thesis project. 
The main source of heating is a ventilation unit with electric heater and heat recovery. 
Home water heating is solved by using an alternative energy source (solar panels) and their 
integration into a functional whole. 
The result of this thesis is a project of a family house in the passive standard which 
allows for a minimisation of the heating consumption. With adequate insulation, airtight 
building envelope and controlled ventilation in the house, an excellent thermal comfort has 
been achieved.
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAýENÍ
A  TeplosmČnná plocha obálky budovy    [m2]
Ac  Celková podlahová plocha     [m
2]
A/V  Objemový faktor tvaru budovy     [-] 
b  Redukþní þinitel      [-] 
D x t  PrĤmČt potrubí x tloušĢka stČny materiálu   [mm] 
EA  MČrná potĜeba tepla na vytápČní    [kWh/(m2a]
Fi, T  Tepelné ztráty prostupem objektu     [kW] 
Fi, V  Tepelné ztráty vČtráním     [kW] 
Fi, HL  Tepelné ztráty objektu     [kW] 
fRsi  Teplotní faktor vnitĜního povrchu    [-] 
HT  MČrná ztráta konstrukce prostupem tepla   [W/K] 
Mc  Množství zkondenzované vodní páry uvnitĜ konstrukce [kg/(m2a]
Qh  PotĜeba teple na vytápČní     [kWh/a] 
Qi  PĜibližný tepelný zisk z vnitĜních zdrojĤ tepla  [kWh/a] 
Qs  PĜibližná tepelný zisk se sluneþního záĜení   [kWh/a] 
Qt  PotĜeba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem  [kWh/a] 
Qv  PotĜeba tepla ke krytí tepelných ztrát vČtráním  [kWh/a] 
R  Tepelný odpor konstrukce     [m2K/W] 
RHi  Relativní vlhkost v interiéru     [%] 
Tai  Návrhová teplota vnitĜního vzduchu    [°C] 
Te  Návrhová teplota venkovního vzduchu   [°C] 
U  Souþinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí  [W/m2K]
Uem  PrĤmČrný souþinitel prostupu tepla    [W/m2K]
n50  NeprĤvzdušnost obálky budovy    [1/h] 
ȡ  MČrná hmotnost      [kg/ m3]
ȟ  Souþinitel místních odporĤ     [-]  
Ș  Úþinnost zpČtného získávání tepla z odvádČného vzduchu [%]  
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ÚVOD
Reakcí na souþasnou celosvČtovou energetickou krizi je výstavba energeticky úsporných 
budov, které díky svému technickému Ĝešení vykazuje lepší vlastnosti z hlediska tepelné 
ochrany. Tyto hodnoty vykazují lepší vlastnosti, než jsou aktuální normové požadavky [14].
Obsahem diplomové práce je Ĝešení novostavby rodinného domu v pasivním standardu, který 
vykazuje mČrnou potĜebu tepla na vytápČní  20 kWh/(m2.a) [6]. Objekt je napojen pĜípojkou
vodovodu a elektrické energie. VytápČní rodinného domu a výmČna vzduchu v objektu je 
Ĝešeno pomocí vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla a elektrickým dohĜevem
vzduchu. Pro ohĜev teplé vody je využit alternativní zdroj – solární kolektory.
Navržený rodinný dĤm je dvoupodlažní, nepodsklepený, zastĜešený plochou stĜechou
lemovanou atikami. PĤdorysný rozmČr domu je 10,50 m x 15,50 m, maximální výška atiky je 
+6,50 m (vztaženo k ±0,00 = 1NP v RD). Konstrukþní systém nosného zdiva je Ĝešen jako 
tČžká konstrukce z cihelných pálených blokĤ s kontaktním zateplovacím systémem.  
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1. PRģVODNÍ ZPRÁVA 
1.1 Identifikaþní údaje 
Název stavby:  RODINNÝ DģM V PASIVNÍM STANDARDU 
Místo stavby:  p.þ. 767, 768/3, 770/3, 769/2, 768/2 a 667, 743, 742 
Katastrální území : PohoĜelice u Napajedel 
Okres :  Zlín 
Kraj:   Zlínský 
Investor:  Bc. Lenka KrejþiĜíková
Sídlo investora : PĜíþní 732, 763 61 Napajedla 
Projektant:  Bc. Lenka KrejþiĜíková
1.2 Údaje o dosavadním využití a zastavČnosti území, o stavebním pozemku
Stávající pozemek se nachází v okrajové þásti obce PohoĜelice. V souþasné dobČ se jedná  
o zatravnČnou plochu urþenou k zástavbČ. Terén parcely je svažitý jihovýchodním smČrem  
se sklonem cca 16,0 %. Pozemek urþený k výstavbČ je ve vlastnictví investora. Pozemek  
p.þ. 767 má výmČru 1396 m2, pozemek p.þ. 768/3 má výmČru 1182 m2, pozemek p.þ. 770/3 
má výmČru 3 m2, pozemek p.þ. 769/2 má výmČru 26 m2 a pozemek p.þ. 768/2  
má výmČru 33 m2.
1.3 Údaje o provedených prĤzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 
PĜehled výchozích podkladĤ : - výškopisné a polohopisné zamČĜení
     - snímek katastrální mapy v mČĜítku 1: 1000 
Na pozemek bude proveden nový sjezd k objektu z místní asfaltové komunikace.  
Objekt bude napojen na pĜípojku NN a pĜípojku vodovodu. Splaškové odpadní vody z objektu 
budou odvádČny do ýOV. Odpadní voda z ýOV bude dále napojena do revizní šachty 
spoleþnČ s kanalizací dešĢovou. Odtud budou odpadní vody svedeny jednotnou kanalizací do 
vodoteþe.
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1.4 Informace o splnČní požadavkĤ dotþených orgánĤ
Informace o splnČní požadavkĤ jsou obsaženy ve vyjádĜení dotþených orgánĤ a organizací. 
Nebyly namítnuty žádné požadavky.
1.5 Informace o dodržení obecných požadavkĤ na výstavbu 
Stavba je navržena v souladu s platným územním plánem obce PohoĜelice. Projektová 
dokumentace novostavby rodinného domu je zpracována podle §193 zákona þísla 183/2006 
Sb. O územním plánování a stavebním Ĝádu (Stavební zákon) [1] a vyhlášky þíslo 268/2009 
Sb. [14]. 
1.6 Údaje o splnČní podmínek regulaþního plánu a územního rozhodnutí
UmístnČní stavby je dle vyhlášky þíslo 137/1998 Sb. [16] a vyhlášky þíslo 501/2006 Sb. [15]. 
1.7 VČcné a þasové vazby stavby na související  a podmiĖující stavby a jiná opatĜení
v dotþeném území
VČcné a þasové vazby stavby na související a podmiĖující stavby nejsou známy.   
1.8 PĜedpokládaná lhĤta výstavby 
PĜedpokládaná lhĤta výstavby je 24 mČsícĤ.
Zahájení stavebních prací :   þerven 2012 
Kompletní ukonþení stavebních prací : þerven  2014 
1.9 Statistické údaje o stavbČ
Rodinný dĤm je navržen pro 5-þlennou rodinu. 
Poþet bytových jednotek :  1
PĜedpokládaný rozpoþtových náklad :   8,0 mil. Kþ
ZastavČná plocha RD : 155,56  m2
ObestavČný prostor RD : 1011,14 m3
Užitková plocha RD : 260,43 m² 
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2. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
2.1 Zhodnocení staveništČ
StaveništČ bude ohrazeno. Zdroje vody a elektĜiny budou napojeny na novČ vybudované 
pĜípojky, bude osazen odpoþtový vodomČr a elektromČr. Pro sklad materiálu bude využit 
pozemek investora. PĜíjezd a pĜístup k objektu je z místní asfaltové komunikace. ZpĤsob
zásobování stavby nákladními automobily bude projednáno mezi dodavatelem a investorem 
stavby.
2.2 Urbanistické a architektonické Ĝešení stavby 
Architektonické Ĝešení objektu je patrné z výkresové þásti projektové dokumentace, 
vycházelo z místních pomČrĤ a z architektury realizované v nejbližším okolí.  
2.3 Technické Ĝešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a Ĝešení vnČjších 
ploch
Navržený rodinný dĤm je dvoupodlažní, nepodsklepený, zastĜešený plochou stĜechou
lemovanou atikami. PĤdorysný rozmČr domu je 10,50 m x 15,50 m, maximální výška atiky je 
+6,50 m (vztaženo k ±0,00 = 1NP v RD). Konstrukþní systém nosného zdiva je Ĝešen jako 
tČžká konstrukce z cihelných pálených blokĤ s kontaktním zateplovacím systémem.  
Hlavní vstup do objektu je navržen z východní strany objektu. Ze vstupního zádveĜí je pĜístup
do šatny a centrální chodby, která zajišĢuje vstup do spoleþného obytného prostoru s obývací 
þástí, jídelnou a kuchyĖským koutem, a rovnČž do technické místnosti. Jižní a západní stČna 
obývacího pokoje a jídelny s kuchyĖským koutšm je prosklená s výstupem na krytou terasu  
a dále navazující zahradu. V severní þásti domu je navržena technická místnost, koupelna, 
samostatné WC a schodištČ. Druhé nadzemní podlaží je využíváno jako klidové. Zde se 
nachází tĜi pokoje, samostatná šatna, kanceláĜ, ložnice, koupelna a samostatné WC 
Novostavba rodinného domu bude napojena pĜípojkou vodovodu a NN. Odpadní vody 
z objektu budou odvádČny do ýOV. Odpadní voda z ýOV bude dále napojena do revizní 
šachty spoleþnČ s kanalizací dešĢovou. Odtud budou odpadní vody svedeny jednotnou 
kanalizací do vodoteþe.  
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2.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu
NovČ je Ĝešen sjezd z místní asfaltové komunikace na pozemek investora. Objekt bude 
napojen pĜípojkou NN a pĜípojkou vodovodu. Splaškové odpadní vody z objektu budou 
odvádČny do ýOV, která je umístČna vedle objektu na pozemku z východní strany. Odpadní 
vody z ýOV budou dále svedeny do revizní šachty. Odtud budou odpadní vody spoleþnČ
s dešĢovými odpadními vodami odvádČny jednotnou kanalizací do místního vodoteþe.
2.5 ěešení technické a dopravní infrastruktury vþetnČ Ĝešení dopravy v klidu, dodržení 
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území
DOPRAVA V KLIDU 
Pro potĜeby obyvatel domu jsou navrženy parkovací místa pro osobní vozidla 
dle ýSN 73 6110 [12]. 
Poþet bytových jednotek: Jedná se o 1 bytovou jednotku o celkové velikosti 260,43 m2. 
Výpoþet parkovacích míst:
A/ obyvatele bytových jednotek 
Kategorie bytu  poþet    poþet parkovacích míst  celkem parkovišĢ
        na  1 B.J. dle ýSN
Byt do 100 m2   0   1    0 
Byt nad 100 m2  1   2    2 
Celkem          2
Dle normy je tĜeba 2 parkovací stání. Pro potĜeby rodinného domu s 1 bytovou jednotkou jsou 
navržena 2 parkovací místa - 1 v garáži a 1 na zpevnČné ploše u RD. Požadavek je splnČn.
Objekt není veĜejnou stavbou a nevztahuje se na nČj vyhláška þ. 398/2009 Sb. [17]. Proto není 
uvažováno s parkovacím stáním pro imobilní osoby. 
2.6 Vliv stavby na životní prostĜedí a Ĝešení jeho ochrany
Ochranou pĜed negativními vlivy stavby na své okolí bude:  
-  minimalizace provozu nákladní dopravy v souvislosti se stavbou.  
- doprava související se stavbou bude omezena na nejmenší možnou míru (dny pracovní 
a o sobotách). V nedČli bude nákladní doprava vylouþena úplnČ.
- pĜi nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona þ. 185/2001 Sb. [2]. 
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Odpady vzniklé v prĤbČhu stavby budou prostĜednictvím oprávnČné osoby pĜedány k využití 
nebo odstranČní v souladu s platnou legislativou. ZajištČno bude pĜednostní využití odpadĤ
pĜed jejich odstranČním.  
2.7 ěešení pĜístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
Novostavba rodinného domu není stavbou veĜejnou. Pro posouzení se vychází z vyhlášky 
þíslo 398/2009 Sb. [17]. 
2.8 PrĤzkumy a mČĜení, jejich vyhodnocení a zaþlenČní jejich výsledkĤ do projektové 
dokumentace
PrĤzkumy a mČĜení byly provedeny v nezbytném rozsahu vzhledem k charakteru stavby.  
V objektu je navržena jak izolace proti vodČ, tak i izolace proti radonu.  
2.9 Údaje o podkladech pro vytýþení stavby, geodetický referenþní polohový a výškový  
systém
Pro objekt je zvolen výškový systém místní, kde ±0,000 je úroveĖ 1NP.
2.10 ýlenČní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 
soubory
Realizace stavby bude probíhat v jedné etapČ. Stavba bude jedním stavebním souborem. 
Stavba bude mít 1 stavební objekt:        Rodinný dĤm
2.11 Technické Ĝešení a konstrukþní Ĝešení stavby
Výkopy 
Zemní práce se týkají výkopĤ pro navržené základové pasy a patky, a pro realizaci pĜípojek
inženýrských sítí. V rámci zemních prací bude sejmuta ornice v tloušĢce cca 300 mm  
a použita k sadovým úpravám na pozemku investora. PĜed zahájením výkopových prací nutno 
provézt vytyþení stávajících podzemních vedení inženýrských sítí za úþasti správce tČchto sítí. 
Odkrytá vedení a zaĜízení je nutno ochránit pĜed jejich porušení a poté je nutno je zakreslit do 
dokumentace skuteþného provedení stavby. V místech kĜížení sítí je nutno výkopy provádČt
ruþnČ a se zvýšenou opatrností. Hladina spodní vody se nachází pod úrovní základové spáry  
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a pĜi výkopových pracích nebude zastižena. Výkopy pro základové konstrukce budou kolmé, 
do hloubky 1,0 - 1,20 m do rostlého terénu (do nezámrzne hloubky). VytČžená zemina bude 
použita na zásypy a násypy. Do výkopu základĤ bude uložen zemnící pásek FeZn. 
Základy  
NovČ stavČný objekt bude založen na železobetonových základových pasech š. 600 (700  
a 1000) mm z betonu tĜ. C20/25, betonová mazanina z betonu tĜídy C20/25 (pod hydroizolací)
tl. 150 mm je vyztužena vloženou Kari sítí 1x 150/150/6 mm pĜi spodním líci. Základové pasy 
budou mít základovou spáru v nezamrzné hloubce a min. 800 mm v rostlém terénu Základové 
konstrukce jsou provádČny do výkopu na podkladní vyrovnávací betonovou mazaninu 
tl. 150 mm. Betonová mazanina provedena na podklad ze štČrku z pČnového skla tl. 250 mm. 
Základové konstrukce jsou zpracovány ve výkrese þíslo ST.01. 
Základy opČrné zdi 
Souþástí základových konstrukcí je založení opČrné zdi situované ze severní strany rodinného 
domu. OpČrná zeć bude založena na základovou patku tvaru „T“ šíĜka 0,5-1,0 m. Základová 
spára je v nezámrzné hloubce 0,95 m. Základová patka bude z vnitĜní strany opatĜena drenáží 
DN 100 mm svedenou do dešĢové kanalizace.
Základové konstrukce jsou zpracovány ve výkrese þíslo ST.01. 
PČnové sklo REFAGLASS 
Jako tepelná izolace základové desky je navrženo pČnové sklo Refaglass. PČnové sklo bude 
aplikováno v tl. 250 mm jako podklad pod železobetonovou základovou desku. PČnové sklo je 
vyrobené ze stoprocentnČ recyklovatelného skla, je vysoce únosné, nenasákavé, nenamrzavé, 
nehoĜlavé [33].
Obr. þ. 1 – ŠtČrk z pČnového skla 
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Tabulka þ. 1 – Technické údaje pČnového skla 
Vlastnost Specifikace
Barva šedá 
Váha sypaniny, volná 150 - 180kg/m3
Zrnitost 30 – 60mm 
Výpoþtová hodnota souþinitele tepelné vodivosti Ȝ 0,075 W/(m.K) 
Specifická tepelná kapacita 850 J/kg/K 
VnitĜní nasákavost zrna 0 obj.% 
Únosnost materiálu po zhutnČní 0,64 - 1,3 MPa 
Koeficient zhutnČní 1,1 – 1,3 
Nezamrzající, násyp ano 
Zamezení vzniku kapilarity ano 
Inertní stavební látka ano 
Recyklovatelnost 100% 
TĜída stavebního materiálu A1 
Tvorba kapek a dýmu žádné 
Bod mČknutí zrna 700°C 
Tepelná vodivost / tepelný odpor zhutnČné vrstvy 
u-hodnota 0,50 W/m2K (R-hodnota 2,00 m2K/W) stálý rozmČr zhutnČné vrstvy 15cm 
u-hodnota 0,37 W/m2K (R-hodnota 2,66 m2K/W) stálý rozmČr zhutnČné vrstvy 20cm 
u-hodnota 0,30 W/m2K (R-hodnota 3,33 m2K/W) stálý rozmČr zhutnČné vrstvy 25cm 
u-hodnota 0,25 W/m2K (R-hodnota 4,00 m2K/W) stálý rozmČr zhutnČné vrstvy 30cm 
u-hodnota 0,18 W/m2K (R-hodnota 5,33 m2K/W) stálý rozmČr zhutnČné vrstvy 40cm 
Svislé konstrukce
Obvodové stČny jsou navrženy z cihelných broušených blokĤ Porotherm 44 EKO+ Profi na 
maltu Porotherm Profi DBM. VnitĜní nosné stČny jsou navrženy z cihelných blokĤ Porotherm 
24 P+D na maltu MVC 2,5. VnitĜní nenosné stČny jsou navrženy z pĜíþkovek Porotherm 
11,5 P+D a Porotherm 6,5 P+D na MVC 5,0. 
Svislá konstrukce opČrné zdi 
OpČrná zeć výšky 2,0 m bude vyzdČna z betonových tvárnic „ztraceného bednČní“ znaþky
BEST o rozmČrech š. 300/v. 250/d. 500 mm. Tvárnice budou opatĜeny armaturou a zality 
zálivkou z betonu tĜídy C16/20.
Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce rodinného domu jsou Ĝešeny jako monolitické železobetonové. Deska je 
navržena v tloušĢce 180 mm. Beton tĜ. C20/25, ocel 10 505 R a 10 216 (E), stupeĖ vlivu 
prostĜedí XC1, krytí výztuže 20 mm. 
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Hydroizolace 
Na podkladní betonovou mazaninu bude provedena izolace proti zemní vlhkosti 
z hydroizolaþní folie Fatrafol 803, vykazující odolnost proti radonu. Folie bude oboustrannČ
chránČna geotextílií Izoltech Pop. Folie bude mechanicky kotvena k podkladní betonové 
mazaninČ.
Tepelné izolace 
Podlahy budou izolovány izolací EPS 100 Z tloušĢky 80 mm a 120 mm. 
Železobetonové stĜešní atiky a konzolky boudou zatepleny polystyrenem EPS 100 F tloušĢky
50 mm a 100 mm. Svislá þást základových pasĤ opatĜená tepelnou izolací Styrodur tl. 100 
mm  bude z venkovní strany chránČna nopovou fólií.  
Podlahy
Jsou navrženy dle úþelu jednotlivých místností:  
Obytné místnosti   - laminátová plovoucí podlaha, keramická dlažba do tmelu  
Komunikaþní prostory - keramická dlažba do tmelu 
Hygienické místnosti  - keramická dlažba do tmelu 
Podlahy plovoucí budou izolovány proti kroþejovému hluku pČnovou podložkou Miralon 
tloušĢky 5 mm. Podkladní betonové mazaniny a potČry budou plošnČ dilatovány v plochách 
cca 6 x 6 m od obvodových stČn a pĜíþek stoþeným pĜeloženým pásem kroþejové izolace. 
V koupelnách bude hydroizolace vytažena na pĜilehlé zdi do výšky 200 mm. Kolem krbové 
vložky musí být nehoĜlavá podlaha (min. 800 mm pĜed a 300 mm po stranách kamen). 
Skladby podlah jsou zpracovány ve výkrese þíslo ST.07. 
SchodištČ
SchodištČ je navrženo jako železobetonové monolitické, dvouramenné s podestou. 
SchodišĢové stupnČ jsou navrženy o velikosti 18 x 164/270 mm. Nášlapné stupnČ budou 
obloženy dĜevČnými stupni.  
Výpoþet a posouzení schodišĢových stupĖĤ viz. PĜíloha þ.1.
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Fasádní výplnČ otvorĤ
K prosvČtlení prostorĤ rodinného domu jsou navržena okna plastová, sedmikomorová (profil 
SALAMANDER® STREAMLINE® 7 od firmy RI OKNA a.s.), barva rámu bílá, zasklená 
izolaþním trojsklem 4+16+4+16+4 mm, Uw= 0,8 kW/m2, otvíravá, výklopná, vrchní kování 
[31].
Obr. þ. 2 – Profil plastového okna 
Vstupní dveĜe plastové SALAMANDER® otvíravá dovnitĜ, barva bílá, Uw= 0,9 kW/m2,
bezpeþnostní kování (od firmy RI OKNA a.s.) [31]. 
Obr. þ. 3 – Profil plastových vstupních dveĜí
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Omítky
V interiéru objektu budou provedeny omítky - vápenné, štukové, plstí hlazené. Na rozích 
omítek budou osazeny výztužné lišty.  
Malby
Malby budou provedeny pĜevážnČ v barvČ bílé nátČrem stĜedního standardu.
Fasáda
Fasáda objektu bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem (ETICS). Na obvodové 
zdivo bude z vnČjší strany aplikován polystyren EPS 100 F tl. 140 mm s probarvenou fasádní 
silikonovou omítkou zrnitosti tl. 1,5mm.
NátČry
Kovové konstrukce budou opatĜeny nátČrem základním a 2 x vrchním v odstínu  
dle vzorkovnice RAL. Venkovní kovové konstrukce budou žárovČ zinkovány. 
ZastĜešení rodinného domu 
Nosnou konstrukci stĜešní plochy tvoĜí železobetonová stropní konstrukce nad 2NP. Jako 
stĜešní krytina je navržena stĜešní folie Fatrafo 810 oboustrannČ chránČna geotextilií. 
Na stĜechu bude provedena vrstva kaþírku v tl. 60 mm. Plochá stĜecha má sklon 3°.  
Skladba stĜechy podrobnČji viz. výkres þíslo ST.06. 
KlempíĜské práce 
Budou provedeny veškeré nové venkovní parapetní desky, oplechování Ĝíms a okapové svody 
a žlaby z titanzinkového plechu. 
Barevné Ĝešení  
Okna a dveĜe     :  plastová barvy bílé 
KlempíĜské výrobky     :  kartáþovaná nerez, hliník, titanzinkový plech 
Krytina    : folie, barva šedá 
Omítka domu (hlavní plochy) : kombinace tmavČ šedé a bílé 
Sokl      : keramický obklad 
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Ochrana objektu pĜed škodlivými vlivy vnČjšího prostĜedí, protiradonová opatĜení
Pro staveništČ byl proveden radonový prĤzkum odbornou firmou. Materiály použité 
k výstavbČ nebudou obsahovat zdroje radonu.
TepelnČ technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorĤ
Pomocí programu Teplo 2010 byly zjištČny tyto hodnoty souþinitele prostupu tepla 
konstrukcí: Obvodová stČna U=0,15 W/m2.K  UN = 0,18  …vyhovuje 
  StĜecha  U=0,11 W/m2.K  UN = 0,15  …vyhovuje 
  Podlaha balkon U=0,15 W/m2.K  UN = 0,15  …vyhovuje 
  Podlaha na zeminČ  U=0,15 W/m2.K  UN = 0,22  …vyhovuje 
  Okna   U=0,8   W/m2.K  UN = 0,8  …vyhovuje 
  Vstupní dveĜe  U=0,9   W/m2.K  UN = 0,9  …vyhovuje 
Výsledné hodnoty souþinitele prostupu tepla byly posouzeny dle ýSN 73 0540-2 [7]. 
Hodnocení U je provedeno programem TEPLO 2010 [24].  
Celkový výstup z programu viz. PĜíloha þíslo 2.
Elektroinstalace, sdČlovací zaĜízení a hromosvod 
V rámci profese elektro budou Ĝešeny rozvody silnoproudu, slaboproudu (domácí telefon 
a STA) a hromosvod pro novostavbu rodinného domu. Podkladem pro zpracování projektu 
je projekt stavební þásti objektu rodinného domu a požadavky investora.  
2.12 Mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena tak, aby nedošlo k její deformaci jak pĜi výstavbČ, tak ani v prĤbČhu jejího 
užívání. Z hlediska statického je konstrukce navržena tak, aby byla schopna pĜenést zatížení 
vlastní váhy + nahodilé zatížení. 
2.13 Požární bezpeþnost
Požadavky na požární bezpeþnost navrhovaného objektu stanoví pĜíslušné pĜedpisy a normy.  
2.14 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostĜedí
Požadavky na hygienu, ochranu zdraví a životního prostĜedí jsou v projektu respektovány. 
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2.15 Bezpeþnost pĜi užívání 
Investor bude dodavateli všech zaĜízení dodaných do stavby seznámen s pravidly bezpeþného
užívání tČchto zaĜízení.  
2.16 Ochrana proti hluku 
Zvýšená hluþnost bČhem stavby zpĤsobená mechanizaþními prostĜedky bude pĤsobit pouze 
po dobu výstavby objektu, tudíž je lze považovat za nepodstatné. Jako výplnČ otvorĤ
v objektu jsou navrženy okna a dveĜe prosklené izolaþními trojskly, které plnČ postaþí jako 
ochrana proti hluku z okolního prostĜedí.
2.17 Úspora energie a ochrana tepla 
Novostavba rodinného domu splĖuje požadavky pasivního standardu. 
Tepelné ztráty objektu byly stanoveny pomocí programu ZTRÁTY 2010 [24].  
Posouzení provedeno dle ýSN 73 0540- 2 [7]. Pro výpoþtovou oblastní teplotu te = -12 °C 
þiní:
Celková ztráta objektu 3,105 kW 100%
Souþet tep. ztrát prostupem 0,131 kW   4,2% 
Souþet tep. ztrát vČtráním  2,973 kW 95,8% 
Výpoþet tepelných ztrát objektu je doložen v PĜíloze þíslo 3. 
Výpoþet energetické nároþnosti budovy stanovena pomocí programu ENERGIE [23]. 
Novostavba rodinného domu je posouzena dle vyhl. þ. 148/2007 Sb. [13]. 
MČrná potĜeba tepla na vytápČní budovy: 12 kWh/(m2.a)
MČrná spotĜeba energie budovy EP,A:  29 kWh/(m2,a)
Celková roþní dodaná energie Q,fuel=EP:  27,310 GJ   
Výpoþet energetické bilance objektu podrobnČji v PĜíloze þíslo 4.
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Celkovou roþní dodanou energii si ovČĜíme z protokolu energetického posouzení budovy 
jehož souþástí je energetický prĤkaz budovy. Výpoþtem byla zjištČna mČrná spotĜeba energie 
budovy 29 kWh/(m2.a). Dle tabulky pro zaĜazení budovy do energetické tĜídy nároþnosti
stanovíme slovní zaĜazení navrženého objektu.  
A – MIMOěÁDNċ ÚSPORNÁ 
PrĤkaz energetické nároþnosti budovy viz. PĜíloha þíslo 5.
2.18 TepelnČ technické posouzení objektu
Teplotní faktor vnitĜního povrchu 
Posouzení dle ýSN 73 0540- 2 [7], kde musí být pĜi relativní vlhkosti vnitĜního vzduchu do 
60% (pro konstrukce v bČžných prostorech) splnČna podmínka:  
fRsi  fRsi,N [-] kde:  fRsi … teplotní faktor vnitĜního povrchu 
     fRsi,N … požadovaný teplotní faktor vnitĜního povrchu 
Tabulka þíslo 2 – Vyhodnocení teplotního faktoru vnitĜního povrchu 
Typ konstrukce 
Tepelný
odpor
konstrukce
R
[m2. K /W] 
Teplotní faktor 
vnitĜního
povrchu
fRsi [-] 
Požadovaný
nejnižší teplotní 
faktor vnitĜního
povrchu
fRsi,N [-]
Vyhodnocení
Obvodová stČna 6,68 0,964 0,808 VYHOVÍ 
Podlaha na zeminČ 1 6,41 0,963 0,550 VYHOVÍ 
Podlaha na zeminČ 2 7,50 0,968 0,550 VYHOVÍ 
Podlaha na zeminČ 3 6,46 0,963 0,550 VYHOVÍ 
Podlaha balkon 6,45 0,963 0,808 VYHOVÍ 
StĜecha 9,37 0,974 0,808 VYHOVÍ 
Hodnocení fRsi je provedeno programem TEPLO 2010 [24].  
Celkový výstup z programu viz. PĜíloha þíslo 2.
Pokles dotykové teploty podlahy 
Posouzení dle ýSN 73 0540- 2 [7], kde pro zatĜídČní odpovídající kategorie musí být splnČna
podmínka:  
ǻĬ10  ǻĬ10,N  kde: ǻĬ10… pokles dotykové teploty [°C] 
ǻĬ10,N …požadovaný pokles dotykové teploty [°C] 
Diplomová práce  Textová þást 
- 19 - 
Tabulka þíslo 3 – Vyhodnocení poklesu dotykové teploty 
Typ konstrukce 
Pokles
dotykové
teploty
ǻĬ10 [°C] 
Požadovaný
pokles dotykové 
teploty
ǻĬ10,N  [°C] 
Vyhodnocení
Podlaha na zeminČ 1 7,24 do 6,9 vþetnČ NEVYHOVÍ 
Podlaha na zeminČ 2 4,97 do 5,5 vþetnČ VYHOVÍ 
Podlaha na zeminČ 3 4,56 do 5,5 vþetnČ VYHOVÍ 
Hodnocení ǻĬ10 je provedeno programem TEPLO 2010 [24].  
Celkový výstup z programu viz. PĜíloha þíslo 2.
Podlaha (skladba podlahy na zeminČ 1), kde je navržena jako pochozí vrstva keramická 
dlažba NEVYHOVÍ podmínce pro pokles dotykové teploty. V návrhu je tedy Ĝešeno
dodateþné vytápČní elektrickými rohožemi, které jsou aplikovány do flexibilního lepidla pod 
keramickou dlažbu. Tímto bude docílena vyšší povrchová teplota pochozího povrchu, a poté 
bude splnČna podmínka pro pokles dotykové teploty.  
Zkondenzovaná vodní pára uvnitĜ konstrukce 
Posouzení dle ýSN 73 0540- 2 [7], kde musí být splnČna podmínka:  
 Mc  Mc,N kde: Mc…zkondenzovaná vodní pára [kg/m2.a] 
     Mc,N =0,5 [kg/m
2.a] pro ostatní stavební konstrukce 
Tabulka þíslo 4 – Vyhodnocení kondenzace vodní páry v konstrukci 
Typ konstrukce 
Vyhodnocení
stavu
kondenzace
Mc [kg/m
2.a]
Obvodová stČna VYHOVÍ 
StĜecha VYHOVÍ 
Podlaha na zeminČ 1 VYHOVÍ 
Podlaha na zeminČ 2 VYHOVÍ 
Podlaha na zeminČ 3 VYHOVÍ 
Hodnocení Mc je provedeno programem TEPLO 2010 [24].  
Celkový výstup z programu viz. PĜíloha þíslo 2.
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PrĤvzdušnost  
Protože se jedná o návrh rodinného domu v pasivním standardu, musí být obvodová 
konstrukce objektu vzduchotČsná. NepotĜebnému „vČtrání“ spárami a netČsnostmi se musíme 
vyhnout, aby byla splnČna podmínka pasivního domu. Jedná se o stavbu zdČnou, tudíž se 
pĜedpokládá tČsnost v místech krizových detailĤ jako je styk stČny se stropní konstrukcí, styk 
stČny s podlahovou konstrukcí, …. Proto utČsnČní kritických míst jsou navrženy tyto prvky: 
- samotná montáž výplní otvorĤ bude provedena odbornou firmou tak, aby rám okna 
lícoval s vnČjší stranou zdiva. Zateplovací systém fasády objektu bude poté mírnČ
pĜetažen z vnČjší strany rámu okna. 
- pĜi aplikaci budou použity tČsnících pásky (ze strany interiéru vzduchotČsná páska, 
ze strany exteriéru prodyšnou páskou) 
- v místech prostupĤ (výdech a sání vzduchotechniky, …) pĜes obálku budovy utČsnČní
pomocí tČsnících pásek
V budovČ zároveĖ musí být dodržena minimální výmČna vzduchu dle ýSN 73 0540- 2 [7]. 
Toto je zajištČno pomocí navržené vzduchotechnické jedn dle ýSN 73 0540- 2 [7]otky 
Duplex 520 ECV4.5, která do místností dodá minimální pĜívod vzduchu. 
Dosaženou vzduchotČsnost obálky budovy se ovČĜí koneþnou kontrolou Blower-door testem. 
Dle ýSN 73 0540- 2 [7] musí být splnČny tyto požadavky: 
1. Celková prĤvzdušnost obálky budovy:  n50  n50,N  [1/h]
kde: n50…intenzita výmČny vzduchu pĜi tlakové rozdílu 50 Pa [1/h] 
    n50,N … doporuþená hodnota celkové výmČny vzduchu pĜi
tlakovém rozdílu 50 Pa [1/h] 
Pro pasivní stavby by namČĜená hodnota nemČla pĜekroþit hodnotu n50,N  0,6 [1/h].
2. Souþinitel spárové prĤvzdušnosti funkþních spar iLV [m3/(s.m.Pa0,67], musí být 
splnČna tato podmínka:  iLV  iLV,N [m3/(s.m.Pa0,67]
kde: iLV …souþinitel spárové prĤvzdušnosti [m3/(s.m.Pa0,67]
 iLV,N ... požadovaná hodnota spárové prĤvzdušnosti
  [m3/(s.m.Pa0,67]
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2.19 Ochrana stavby pĜed škodlivými vlivy vnČjšího prostĜedí
Materiály použité k výstavbČ objektu neobsahují zdroje radonu. Se všemi odpady vzniklé 
v prĤbČhu stavby objektu bude nakládáno v souladu s platnou legislativou a nebudou mít 
negativní vliv na životní prostĜedí. Odpady budou odváženy a likvidovány odbornou firmou.  
2.20 Ochrana obyvatelstva 
SplnČní základních požadavkĤ na situování a stavební Ĝešení stavby z hlediska ochrany 
obyvatelstva – není navrhována. 
2.21 PrĤzkumy a mČĜení
V prĤbČhu pĜípravy stavby bude zajištČno potĜebné mČĜení, které provede odbornČ zpĤsobilá 
osoba.
2.22 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 
Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby ani pozemku.  
2.23 PĜípojka kanalizace 
Splaškové odpadní vody z objektu budou odvádČny do ýOV, která je umístČna vedle objektu 
na pozemku z východní strany.  
PodrobnČji viz. kapitola 6. 
2.24 PĜípojka vodovodu 
Pitná voda pro hygienické potĜeby bude pĜivedena z rozvodu pitné a požární vody vedoucího 
v místní komunikaci vedle stavebního pozemku. Odtud bude provedena vodovodní pĜípojka.
PodrobnČji viz. kapitola 6. 
2.25 PĜípojka NN 
V projektu je Ĝešena pĜípojka NN pro novostavbu rodinného domu. Bude provedeno pĜipojení
z distribuce pĜes kabelovou skĜíĖ do nového rozvadČþe RE – umístČné na hranici pozemku 
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OdbČratele. RE bude osazen na trvale pĜístupném místČ. Z rozvadČþe RE bude kabelem 
CYKY 5Cx10 + CYKY 3x2,5 pĜipojen podružný rozvadČþ RP v rodinném domČ.
2.26 PĜípojka plynovodu 
PĜípojka plynu v projektu není Ĝešena.  
2.27 Venkovní úpravy, zpevnČné plochy 
PĜíjezd k novostavbČ je zajištČn po pojezdové ploše (pro vozidla do 3,5 t) z jižní strany 
objektu rodinného domu. PĜíjezdová komunikace o šíĜky 3,0  m a celkové délky 58,80 m, 
se napojí na stávající místní asfaltovou komunikaci pomocí nájezdového betonového 
obrubníku.
PĜíjezdová komunikace pro vozidla do 3,5 t 
Konstrukce pĜíjezdové komunikace je navržena s povrchem z betonové zámkové dlažby tl. 80 
mm na ložné vrstvČ z kamenné drti frakce 4-8 tl. 30 mm. Podkladní konstrukce je tvoĜena
z jednotlivých vrstev drceného kamene frakce 8-16mm v tl. 100 mm, z drceného kameniva 
frakce 16-32 mm v tl. 200 mm a štČrkopísku frakce 0-8 mm v tloušĢce 100 mm. Jednotlivé 
podkladní vrstvy musí být dĤkladnČ zhutnČny. Kolem konstrukce zpevnČné plochy bude 
probíhat zapuštČný betonový obrubník ABO 2-15 1000/150/250 mm [32], který bude uložen 
do prostého betonu tĜídy C12/15.
OdvodnČní zpevnČného povrchu je zajištČno pomocí podélného spádu. Podélný spád  
je zakonþený záchytným žlabem s mĜížkou Aco Drain. OdvodĖovací žlab je napojen  
do jednotné kanalizace.  
Chodník pro pČší
Konstrukce chodníku je provedena z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm na kladecí vrstvČ
z kamenné drti frakce 4-8 tl. 30 mm. Podkladní konstrukce je tvoĜena z drceného kameniva 
frakce 8-16mm v tl. 100-150 mm. Kolem celé konstrukce je navržen zapuštČný betonový 
obrubník ABO 15-10 1000/80/200 mm [32], který se uloží do betonu tĜídy C12/15. 
OdvodnČní povrchu chodníku je zajištČno pomocí pĜíþného a podélného spádu smČrem  
od objektu do terénu. 
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Oplocení
Oplocení pozemku v délce je navrženo z drátČného poplastovaného pletiva kotveného na 
ocelové sloupky v osové vzdálenosti 3,5 m. Sloupky budou zabetonovány do terénu – 
hloubky 1,0 m a prĤmČru 0,2 m. Podezdívka je tvoĜena z betonových obrubníkĤ. Výška 
oplocení je 1,80 m.  
PĜíjezdová brána 
Navržena je dvoukĜídlá otvíravá pĜíjezdová brána o rozm. š. 3,10/v. 1,50 m s elektropohonem. 
Nosná konstrukce brány je tvoĜena z pozinkovaných tenkostČnných profilĤ, plotová výplĖ
dĜevČná.
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3 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
3.1. Charakteristika staveništČ
Stávající pozemek se nachází v okrajové þásti obce PohoĜelice. V souþasné dobČ se jedná  
o zatravnČnou plochu urþenou k zástavbČ. Terén parcely je svažitý jihovýchodním smČrem se 
sklonem cca 16,0 %. Pozemek urþený k výstavbČ je ve vlastnictví investora. Pozemek 
p.þ. 767 má výmČru 1396 m2, pozemek p.þ. 768/3 má výmČru 1182 m2, pozemek p.þ. 770/3 
má výmČru 3 m2, pozemek p.þ. 769/2 má výmČru 26 m2 a pozemek p.þ. 768/2 má výmČru 33 
m2. PĜíjezd na pozemek je z jižní strany pozemku z místní asfaltové komunikace. 
3.2. Významné sítČ technické infrastruktury
PĜed provádČním zemních prací bude provedeno vytýþení stávajících inženýrských sítí. 
V pĜípadČ kolize inženýrských sítí, bude provedena pĜeložka po vzájemné dohodČ s majitelem 
sítČ.
3.3. Napojení staveništČ na inženýrské sítČ
Pro potĜeby stavby bude zĜízena staveništní pĜípojka vodovodu a NN, na které se osadí 
odpoþtový vodomČr a elektromČr.
3.4. Bezpeþnost a ochrana zdraví tĜetích osob
PĜi provádČní prací musí být dodrženy veškeré zákony a pĜedpisy na požadavky bezpeþnosti
a ochrany zdraví pĜi práci. Pracovní podmínky musí odpovídat bezpeþnostním a hygienickým 
požadavkĤm. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracovištČ náležitČ zajištČno
a vybaveno. Strojní a technická zaĜízení, dopravní prostĜedky a náĜadí musí být vybaveny 
ochrannými zaĜízeními a musí být pravidelnČ a ĜádnČ udržovány a kontrolovány. Pracovníci 
jsou povinni pĜi práci používat ochranné pomĤcky. Na staveništČ bude vstup nepovolaným 
osobám zakázán.  
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3.5. UspoĜádání a bezpeþnost staveništČ z hlediska ochrany veĜejných zájmĤ
Z hlediska ochrany veĜejných zájmĤ dbá zhotovitel stavby na uspoĜádání a bezpeþnost
staveništČ. Práce na staveništi a jeho uspoĜádání musí být Ĝešeno dle platné legislativy.
3.6. ZaĜízení staveništČ
PracovištČ pro výkon jednotlivých prací a þinností musí být provedeno dle platné legislativy. 
Za uspoĜádání staveništČ nebo pracovištČ odpovídá zhotovitel stavby, kterému bylo staveništČ
(nebo pracovištČ) pĜedáno. Skladování stavebního materiálĤ bude na vymezených plochách na 
pozemku investora. Stavební materiál bude vhodnČ chránČn pĜed vnČjšími vlivy. Souþástí
zaĜízení staveništČ bude také mobilní WC, buĖka pro zázemí pracovníkĤ, buĖka pro 
stavbyvedoucího, buĖka pro pracovní náĜadí, … 
3.7. Popis staveb zaĜízení staveništČ vyžadující ohlášení 
Netýká se.
3.8. Bezpeþnost a ochrana zdraví pĜi práci 
Na staveništi nebudou vykonávány práce a þinnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví. Na staveništi se budou pohybovat pouze osoby 
proškolené a znalé oboru. Pracovníci jsou povinni pĜi práci používat ochranné pomĤcky.
Na staveništČ bude vstup nepovolaným osobám zakázán.  
3.9. Vliv stavby na životní prostĜedí 
Novostavba rodinného domu je navržena v souladu s platnými hygienickými pĜedpisy, proto 
nijak negativnČ neovlivĖuje životní prostĜedí. Odpady vzniklé na stavbČ budou odváženy  
a likvidovány odbornou firmou. 
3.10. Orientaþní lhĤta výstavby 
PĜedpokládaná lhĤta výstavby je 24 mČsícĤ.
Zahájení stavebních prací:   þerven 2012 
Kompletní ukonþení stavebních prací: þerven 2014 
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4 SITUACE STAVBY 
4.1 Výkresová dokumentace
Situace stavby viz. výkres þíslo C.1 – Snímek KM se zákresem a výkres þíslo C.2 – 
Koordinaþní situace stavby.
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5 ZAěÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY – TECHNICKÁ 
ZPRÁVA
5.1 Základní údaje
Jak již bylo Ĝeþeno, pĜedmČtem této práce je Ĝešení novostavby rodinného domu v pasivním 
standardu. Aby bylo docíleno  požadovaného pasivního standardu  je nutno navrhnout 
v objektu Ĝízené vČtrání se zpČtným získáváním tepla tzv. rekuperací.  
Návrh Ĝeší teplovzdušné vytápČní objektu pomocí vzduchotechnické jednotky od firmy 
ATREA s r.o., Jablonec Nad Nisou. Podkladem pro tento návrh byla kompletní dokumentace 
stavební þásti objektu.
5.2 Parametry objektu
Vzduchotechnický systém je navržen pro objekt dvoupodlažního nepodsklepený rodinný dĤm
zastĜešený rovnou stĜechou lemovanou atikami. Konstrukþní systém nosných i nenosných 
konstrukcí je zdČny z cihelných blokĤ lepených na lepidlo. Fasáda objektu je zateplena 
kontaktním zateplovacím systémem, polystyren EPS 100 F tl. 140mm. Souþinitelé prostupu 
tepla obálkou budovy splĖují požadavky dle ýSN 73 0540- 2 [7] pro energeticky pasivní 
stavby.
Poþet trvale žijících osob v objektu:     5 
Objekt se nachází v oblasti s venkovní výpoþtovou teplotou: -12 °C 
Výpoþtová tepelná ztráta objektu:     3,105 kW 
Souþet tepelných ztrát vČtráním:      2,973 kW  
5.3 Popis instalovaného zaĜízení
Pro vČtrání a teplovzdušné vytápČní objektu rodinného domu je navržena vzduchotechnická 
jednotka Duplex 520 ECV4.5 v nástČnném provedení. Jednotka je urþena pro rovnotlaké 
vČtrání objektu. DohĜev vzduchu je zajištČn pomocí externího elektrického dohĜevu vzduchu.
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Obrázek þ. 4 – VZT jednotka Duplex 520 ECV4.5 
Jednotka je vybavena:  -   úsporným EC ventilátorem typu Me.(Mi)106/EC1 
- by-passovou klapkou 
- externím elektrickým dohĜevem 
- uzavírací klapkou 
- digitální regulací 
Technické parametry vzduchotechnické jednotky viz. PĜíloha þ. 7. 
5.4 Popis technického Ĝešení
Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 520 ECV4 je instalovaná v 1NP v technické místnosti 
þ. 110. Sání þerstvého vzduchu je pĜes protidešĢovou žaluzii umístČnou v obvodovém zdivu 
ze západní strany objektu. Výfuk odpadního vzduchu je umístČn v obvodovém zdivu pĜes
protidešĢovou žaluzii ze severní strany objektu.
TepelnČ izolované rozvody vytápČcího a þerstvého vzduchu vychází z jednotky pro 1NP 
a z rozdČlovací komory pro 2NP. Kanály jsou vedené samostatnČ do každé místnosti 
a k jednotlivé vyústce. Rozvody umístČné v konstrukci podlahy (Supertube 204 x 60 mm, 
220 x 90 mm), vþetnČ rozdČlovací komory, jsou umístČny do tepelnČ izolaþní vrstvy 
podlahové konstrukce. Vzduchovody jsou ukonþeny pod okny jednotlivých vČtraných 
místností podlahovými vyústkami s regulací.  
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Odpadní vzduch je nasáván v místnostech sociálního zaĜízení (wc a koupelny) a dále 
z kuchynČ. Rozvody odpadního vzduchu jsou vedeny potrubím Sonoflex MI, aby bylo 
zabránČno ztrátČ tepla a rosení. Jako distribuþní elementy jsou použity talíĜové ventily. 
Odtahové vČtve od jednotlivých odvČtrávacích míst, které vedou odpadní vzduch se pĜed 
vstupem do VZT jednotky spojí, odvádČný vzduch pĜedá teplo v rekuperaþním výmČníku
vzduchu pĜivádČnému, dle potĜeby je dohĜíván na požadovanou teplotu pomocí elektrického 
dohĜevu a dále pokraþuje potrubím k protidešĢové žaluzii umístČné na fasádČ objektu, kde je 
vyfouknut. Materiál potrubí pro odvod odpadního vzduchu z jednotky do venkovního 
prostĜedí Sonoflex MI s izolací. 
5.5 Parametry odpadního vzduchu
Odpadní vzduch:  
- teplota na vstupu do jednotky     20 °C 
- napČtí ventilátoru Me.(Mi)106/EC1    230 V 
- Množství pĜivádČného vzduchu do objektu    542,85 m3
- Množství vzduchu pro pokrytí tepelných ztrát  497,77 m3/h
- Snížené množství vČtracího vzduchu (pĜi te=1-3°C)  298,66 m3/h
- OdvČtrání pĜíslušenství objektu    282,00 m3/h
PodrobnČjší výpoþet uveden v PĜíloze þ. 6. 
V kuchyni nad vaĜiþem bude umístČna cirkulaþní digestoĜ s uhlíkovým filtrem.  
5.6 Dodatkové topení
V podlaze, kde je navržena jako pochĤzí vrstva keramická dlažba, je Ĝešeno dodateþné
vytápČní elektrickými rohožemi, které jsou aplikovány do flexibilního lepidla pod keramickou 
dlažbu. V jednotlivých místnostech bude osazen digitální termostat vybavený þidlem
zabudovaným v podlaze.
5.7 Regulace
Jednotka DUPLEX 520 ECV4 obsahuje vestavČný digitální modul, umístČný v konstrukci 
jednotky v plastové rozvodnici.
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Systém je možné ovládat:  - regulátorem Ĝady CP 19 RD 
- centrálním Ĝídícím signálem 0-10V 
Regulátor CP umožĖuje jednoduché dálkové ovládání všech provozních režimĤ jednotky. 
Musí být doplnČn prostorovým termostatem ovládajícím provoz topného zdroje.  
5.8 Protihluková opatĜení
Instalací a provozem navrženého VZT zaĜízení nevznikne vyšší hladina hluku, než povolují 
hygienické normy. Jsou použita vedení se zvukovČ-izolaþním potrubím. 
5.9 Protipožární opatĜení
Jednotlivé rozvody jsou instalovány v jednom požárním úseku. Instalací vzduchotechnického 
zaĜízení nedojde k porušení platné legislativy.
5.10 Požadavky na profese
Zdravotní technika, kanalizace 
Osazení vtoku se zápachovou uzávČrkou (doporuþeno typ HL21) umístČného nad podlahou  
v blízkosti jednotky pro odvod kondenzátu z Duplex 520 ECV4 (vyústČní je souþástí
jednotky) do kanalizace.  
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Obrázek þ. 5 – Doporuþeny zpĤsob napojení odvodu kondenzátu 
Stavební pĜipravenost
PĜíprava prostupĤ konstrukcemi dle navrženého vedení VZT rozvodĤ a jejich zaþištČní.
Elektroinstalace
VČtrací jednotka musí být pĜipojena pouze do pevného zásuvkového rozvodu, do zásuvky 
s ochranným kolíkem. PĜívod kabel 230V k VZT jednotce samostatnČ jištČn v domovním 
rozvadČþi (jistiþ 10A/char. D). 
5.11 ZávČr
Po dokonþení montáže celého vzduchotechnického zaĜízení se provede funkþní zkouška, 
pĜi které se budou mČĜit výkonové parametry. Provede se správné nastavení regulaþních
elementĤ pro požadovanou distribuci vzduchu. 
PodrobnČjší Ĝešení viz. výkresová þást – výkresy þíslo VZT.01-05. 
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6 ZAěÍZENÍ PRO ZDRAVOTNċ TECHNICKÉ INSTALACE 
– TECHNICKÁ ZPRÁVA VNITěNÍHO VODOVODU 
6.1 Základní údaje
PĜedkládaný projekt Ĝeší pĜipojení objektu novostavby rodinného domu v PohoĜelicích, okres 
Zlín na veĜejnou vodovodní síĢ a dále Ĝešení vedení vnitĜního vodovodu. Podkladem 
pro zpracování projektu bylo zamČĜení pozemku stavby, stavební dokumentace objektu  
a podklady od správcĤ sítí. 
6.2 Stanovení množství potĜeby vody a potĜeby teplé vody 
Výpoþet potĜeby vody proveden dle SmČrnice þ. 9 VLHZ a MZ ýSR þlánek IV A.
Vstupní údaje pro výpoþet: - poþet bytĤ  1 
- poþet osob  5 
Výpoþtem byla stanovena maximální roþní potĜeba vody pro 5-ti þlennou rodinu  
328,50 m3.
Výpoþet proveden v PĜíloze þ. 8. 
6.3 Stanovení dispoziþního tlaku na patČ objektu
Vstupní údaje pro výpoþet:
Vodojem:  OldĜichovice   maximální hladina 301,34 m n.m. Bpv 
      minimální hladina 297,24 m n.m. Bpv 
Objekt: 255,80 m n.m. Bpv 
VodomČr: 256,00 m n.m. Bpv 
Výpoþtem byl stanoven maximální tlak na patČ objektu 0,4554 MPa. Provozní tlak bude
dostateþný s ohledem na výškové osazení RD. 
Výpoþet proveden v PĜíloze þ. 8. 
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6.4 PĜípojka vodovodu, VnitĜní vodovod
PĜípojka vodovodu 
Pitná voda pro hygienické potĜeby bude pĜivedena z rozvodu pitné a požární vody vedoucí 
pĜed objektem za místní komunikací. Odtud bude provedena vodovodní pĜípojka do prostoru 
technické místnosti rodinného domu, kde bude umístČna vodomČrná sestava s fakturaþním 
mČĜením spotĜeby vody. Doporuþuji instalovat redukþní ventil tlaku za hlavní uzávČr objektu 
v kombinaci s filtrem mechanických neþistot Honeywell FK74C/1AA. PĜípojka vedená 
pod základem bude umístČná v ochranné trubce. PĜípojka HDPE PE100 SDR 11 32 x 3,0 mm 
bude vyvedena z uliþního vodovodního Ĝadu vedeného za asfaltovou komunikací. Napojení  
na veĜejnou vodovodní síĢ je provedeno pomocí univerzálního navrtávacího pasu DN32. 
UzavĜení je navrženo pomocí šoupátka umístČného za navrtávacím pasem vodovodní pĜípojky
- šoupátko HAWLE PN16 DN32 se zemní teleskopickou soupravou ukonþenou poklopem 
v travnaté ploše. PĜechod pĜes komunikaci bude Ĝešen protlakem. 
VnitĜní vodovod 
VnitĜní rozvod vody v objektu zaþíná za uzávČrem pro objekt RD umístČném v technické 
místnosti objektu na stČnČ. Odtud  bude veden rozvod studené vody po stČnČ k elektrickému 
zásobníkovému ohĜívaþi napojeného na solární kolektory. Na pĜívodu studené vody 
do ohĜívaþe bude instalována pĜipojovací armatura bez regulace tlaku vody. Od ohĜívaþe TUV 
bude veden rozvod studené vody spoleþnČ s potrubím teplé vody a cirkulací k jednotlivým 
zaĜizovacím pĜedmČtĤm v objektu. Rozvody vnitĜního vodovodu budou provedeny 
z plastového potrubí PP-R Instaplast od firmy Pipelife s r.o., použité dimenze DN 16, DN20, 
DN25, DN32. Rozvody budou vedeny v podlahách, nebo ve stČnách k jednotlivým 
zaĜizovacím pĜedmČtĤm. Izolace páteĜních rozvodĤ a rozvodĤ vedoucím k zaĜizovacím 
pĜedmČtĤm bude provedena navlékacími izolaþními trubicemi Tubex o tloušĢce stČny
20 (30) mm.  
Výpoþet dimenzování vnitĜních rozvodĤ vnitĜního vodovodu viz. PĜíloha þ. 14. 
PodrobnČji viz. výkresová þást – výkresy þíslo ZTI.VV.01-06. 
6.5 Návrh ohĜevu teplé vody pomocí solárního systému
Pro ohĜev teplé vody je navržena solární soustava, která se skládá ze sestavy solárních 
plochých kolektorĤ Gemelios GS 240 a akumulaþního zásobníku typ VITOCELL 100-V. 
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DohĜev TUV v zásobníku je zajištČn pomocí integrované elektrické topné spirály. Systém je 
Ĝízen regulátorem, který ovládá jak solární okruh, tak i smČšování a cirkulaci TUV. Teplota 
vody na výstupu bude regulována na 55°C.
Provedeny výpoþet udává velikost zásobníku o objemu 149 l. Navržený zásobník pro ohĜev
TUV by mČl mít objem 1,5 až 2 násobek vypoþtené hodnoty, proto jsem navrhla zásobníkový 
ohĜívaþ vody z oceli VITOCELL 100-V o objemu 300 l.
Výpoþet teplé vody proveden v PĜíloze þ. 9.
Zásobníkový ohĜívaþ vody Vitocell 100-V – Technické parametry viz. PĜíloha þ. 10. 
Regulace je jednookruhová pomocí regulace RG30 Atrea, automaticky vyhodnocující rozdíl 
teplot mezi kolektorem a zásobníkem. ýerpadlo, pojistný ventil, tlakomČr, zpČtná klapka jsou 
umístČny v solární stanici Sonnenkraft. Na zpáteþní vČtvi vedle IZT v technické místnosti 
jeosazena expanzní nádoba 25 L. 
Po skonþení montáže celého zaĜízení se provede funkþní zkouška. 
Systém byl navržen podle platných pĜedpisĤ, ýSN a podle technických podkladĤ výrobce za 
pĜedpokladu montáže odbornými pracovníky. PĜípadné zmČny nebo doplĖky je tĜeba pĜedem 
projednat a dohodnout s projektantem. 
6.6 Solární kolektory
Navrženy jsou solární kolektory od firmy Geminox a to ploché solární panely Gemelios 
GS240 vþetnČ solárního regulátoru REG 152 (clip-in), þerpadlové skupiny SS2S 
s permanentním odvzdušnČním a þerpadlem Grundfos solar 15-65, hydraulického pĜipojení,
montážních úchytĤ, solární kapaliny – 25 l, expanzní nádrže 25 l vþetnČ pĜipojovací skupiny  
a termostatického smČšovaþe [28]. Solární panely jsou propojeny se zásobníkem TV Vitocell 
100-V o objemu 300 l mČdČným potrubím DN 15x1 mm opatĜené solární izolací tl. 15 mm. 
Vedení potrubí od solárních kolektorĤ jde pĜes konstrukci stĜechy a stropu nad 1NP v drážce 
ve stĜednČ nosné zdi až k zásobníku teplé vody, který je umístČn v technické místnosti.  
Schéma zapojení solární soustavy je uvedeno ve výkrese þíslo ZTI.VV.06.
Dle zjednodušeného výpoþtového postupu energetického hodnocení solárních soustav 
vyplývá celkový potĜebný poþet solárních kolektorĤ – na požadavek pĜekrytí 63% splĖuje
instalace 4 kusĤ kolektorĤ. Celkový tepelný zisk solární soustavy je 3,858 kW/rok. 
Zjednodušená bilance solárních kolektorĤ uvedena v PĜíloze þ. 11. 
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Solární panely Gemelios GS240 
Ploché solární kolektory s vysokým energetickým ziskem díky vysoce selektivnímu povrchu, 
kolektor s tČsným sklolaminátovým rámem odolným proti povČtrnostním [28]. 
Legenda : V – vstup, R – výstup, M - jímka pro þidlo, 1 - krycí sklo, 2 – absorber, 3 - svaĜované trubice, 
4 - sbČrný kanál, 5 – izolace, 6 - snímací základna, 7 - GFK rám, 8 - plastový roh 
Obrázek þ. 6 – Plochý solární kolektor 
Technické parametry solárního kolektoru viz.  PĜíloze þ. 12. 
ěízení a regulace solárního systému  
Pro regulaci solárních kolektorĤ Gemelios GS240 se využívá vlastností Ĝídící automatiky 
Siemens LMU 64. PĜipojením solárního Clip-in modulu, pak tato automatika dokáže rozšíĜit
své možnosti o Ĝízení solárního ohĜevu teplé vody. Základním algoritmem pro Ĝízení solární 
soustavy je regulace rozdílu teplot. Regulátor porovnává rozdíl mezi teplotou na solárním 
kolektoru s referenþní teplotou spotĜebiþe - jedná se o spodní þidlo v zásobníku teplé vody. 
Pokud rozdíl teplot pĜekroþí zadanou hodnotu, regulátor zapne þerpadlo soláru. Když se 
vlivem odbČru energie nebo zmČnou intenzity záĜení sníží rozdíl teplot na nastavenou hodnotu 
pro vypnutí, odbČr energie se ukonþí [22, 28].
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6.7 ZaĜizovací pĜedmČty
V objektu rodinného domu jsou navrženy zaĜizovací pĜedmČty z bílé porcelánové kameniny 
(diturvitu). Vana je navrženy ocelová smaltovaná – vše ve stĜedním standardu od domácích 
výrobcĤ. SmČšovací baterie k zaĜizovacím pĜedmČtĤm jsou navrženy pákové, stojánkové. 
Pákové baterie budou napojeny pomocí pĜipojovacích hadiþek ocelových pancéĜovaných.
PĜívod vody pro praþku a myþku bude napojen pĜes HL405, na který bude osazen praþkový
rohový ventil se zpČtnou klapkou.
Navržené zaĜizovací pĜedmČty:      Výška instalace 
1. ZávČsný klozet vþ. instalaþního prvku  3 ks  620 mm 
2. ZávČsný bidet vþ. instalaþního prvku  1 ks  620 mm 
3. Umyvadlo š. 700 mm    2 ks  800-850 mm 
4. Umývátko š. 400 mm    2 ks  800-850 mm 
5. Vana 800/1900 mm    1 ks 
PodrobnČji viz. výkresová þást – výkresy þíslo ZTI.VV.01-06. 
6.8 ZávČr
Cílem využití navrženého solárního systému pro ohĜev teplé vody je úspora energií potĜebná
pro ohĜev TV. 
Po dokonþení instalace vodovodního potrubí bude provedena zkouška tČsnosti a zkouška 
provozu zaĜízení dle planých ýSN. Úþelem zkoušky je provČĜení správného provedení 
montáže rozvodĤ a zaĜízení.  
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7 ZAěÍZENÍ PRO ZDRAVOTNċ TECHNICKÉ INSTALACE – 
TECHNICKÁ ZPRÁVA VNITěNÍ KANALIZACE 
7.1 Základní údaje 
Projekt Ĝeší odvod odpadních splaškových vod z novostavby rodinného domu a odvod 
dešĢových vod ze stĜechy objektu a zpevnČných ploch. Protože se v daném území nenachází 
vedení veĜejné kanalizace, jsou odpadní vody odvádČny do ýOV umístČné vedle objektu 
z východní strany. Odtud jsou odpadní vody spoleþnČ s dešĢovými odpadními vodami 
vypouštČny vodoteþe v obci PohoĜelice u Napajedel, okres Zlín. Podkladem pro zpracování 
projektu je zamČĜení pozemku stavby, stavební dokumentace objektu, podklady od správcĤ
sítí.
7.2 Bilance splaškových a dešĢových vod
Na základČ vypoþtených prĤtokĤ v potrubí byla stanovena potĜebná dimenze odpadního 
potrubí pro: - dešĢové odpadní vody ze stĜechy objektu navrhuji DN 100 
- splaškových i dešĢových vod navrhuji DN 125 
Výpoþet bilance splaškových a dešĢových vod jsou podrobnČji Ĝešeny v PĜíloze þ. 16.
7.3 Dimenzování rozvodĤ vnitĜní kanalizace
Návrh jmenovité svČtlosti potrubí vnitĜní kanalizace je proveden podle ýSN EN 12 056-2 [10] 
a ýSN 75 6760 [9].
Výpoþet dimenzí rozvodĤ vnitĜní kanalizace podrobnČji v PĜíloze þ. 15.
PĜipojovací potrubí k zaĜizovacím pĜedmČtĤm bude provedeno z polypropylenového potrubí 
firmy PIPE-LIFE Fatra Napajedla [29] s tepelnou odolností do 90 °C – systém HT.  
Stoupaþky kanalizace jsou vedeny v nosném a nenosném zdivu. Odpadní stoupaþky budou 
osazeny v 1NP þistícím kusem (tam, kde to nebude vadit z estetických dĤvodĤ) 0,5 m nad 
podlahou ve výklenku ve zdi opatĜeném plastovými dvíĜky o rozmČrech 300 x 300 mm. 
Stoupaþky budou vyvedeny 0,5 m nad úroveĖ stĜechy, kde bude potrubí ukonþeno
odvČtrávací hlavicí. Napojení praþky a myþky nádobí je Ĝešeno pomocí podomítkových 
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odpadních sifonĤ s pĜipojením studené vody. Ležatá kanalizace (svodné potrubí) navržena 
PVC kanalizaþního systému SN4, vše od firmy Pipelife [29]. 
Výpoþet stanovil dimenze potrubí pro:  
- odtokové potrubí DN50 
- pĜipojovací potrubí DN50 
- odpadní potrubí DN100 
- vČtrací potrubí DN100 
- svodné potrubí DN100 
PodrobnČji viz. výkresová þást – výkresy þíslo ZTI.VK.01-07. 
7.4 Domovní þistírna odpadních vod
ýistiþka odpadních vod (ýOV) Stainless Cleaner typu SC 4 je typová Ĝada domovní þistiþky
urþená pro objekty od 2-6 ekvivalentních obyvatel (EO). Kvalita vody na odtoku 
z ní odpovídá hygienickým a vodohospodáĜským požadavkĤm. ýOV pracuje na biologickém 
principu a pĜednostnČ slouží na þištČní odpadních vod z rodinných domĤ a rekreaþních 
objektĤ. Mikroorganismy potĜebné pro proces þištČní se v þistírnČ samy pĜirozenČ nakultivují. 
Splašky pĜedstavují pro mikroorganismy živiny a díky tomu, že je do þistírny pĜivádČn
vzduch z dmychadla, mají mikroorganismy v ýOV optimální podmínky pro život a samy 
se zde množí. Do ýOV lze vypouštČt odpadní vody z koupelen, sociálních zaĜízení, kuchyní 
a myþek nádobí. ýOV je možné osadit v místech, kde nelze odpadní vody z malých zdrojĤ
zneþištČní odvádČt veĜejnou kanalizací na centrální þistírnu odpadních vod [34]. 
Parametry vyþištČné vody 
PĜi dodržení projektovaných hodnot vstupního látkového a hydraulického zatížení ýOV
dosahuje kvalita vyþištČné odpadní vody následujících prĤmČrných hodnot [34] :
BSK5      -  15 mg/l   
CHSKCr  -  75 mg/l 
NL          -  25 mg/l 
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Popis technologie þištČní odpadních vod 
Veškerá odpadní voda z domácností nejprve natéká do prostoru mechanického pĜedþištČní – 
provzdušĖovaného perforovaného nátokového koše. Nátokový koš slouží k zachycení 
hrubých nerozložitelných neþistot. Mechanicky pĜedþištČná odpadní voda natéká 
do hydraulicky míchaného prostoru denitrifikace, kde dochází k odstranČní dusíkatého 
zneþištČní. Z denitrifikace natéká odpadní voda do provzdušĖovaného prostoru aktivace. 
V aktivaþní nádrži dochází k odstranČní organického zneþištČní a k nitrifikaci amoniakálního 
dusíku. SmČs aktivovaného kalu a vyþištČné vody dále natéká do vertikální dosazovací 
nádrže, kde se vyþištČná voda oddČluje od aktivovaného kalu. VyþištČná voda odtéká pĜes
pilovitý pĜeliv do odtokového potrubí. Kal, který se usazuje na dnČ dosazovací nádrže 
je odsáván necirkulaþním hydropneumatickým þerpadlem (mamutkou) zpČt do denitrifikace. 
K zajištČní provzdušĖovací aktiva, k recirkulaci kalu, míchání denitrifikace a provzdušĖování
nátokového koše slouží membránové dmychadlo s nízkou spotĜebou elektrické energie. 
Dmychadlo je umístČno mimo vlastní ýOV, nejþastČji v technických místnostech. Chod 
dmychadla je Ĝízen pomocí spínacích hodin [34].
Obrázek þ. 7 – Dmychadlo
Osazení ýOV
UmístČní ýOV je navrženo z východní strany objektu rodinného domu do pĜíjezdové 
zpevnČné plochy. Osazení ýOV pod terén bude provedeno do pĜedem pĜipravené šachty. 
Na  dnČ jámy se provede základová deska tl. 150 mm vyztužená sítí KARI. Na takto 
pĜipravenou základovou desku bude po obvodu vyzdČna stČna z tvárnic ztraceného bednČní
s vloženou výztuží a betonovou zálivkou. To takto pĜipravené šachty bud osazena samotná 
ýOV. Ve vyzdČné svislé stČnČ šachty budou nechány otvory pro napojení nátokového 
a odtokového potrubí.
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7.5 DešĢová kanalizace
DešĢové odpadní vody budou odvádČny ze stĜechy objektu do dešĢového svodu D1-D4 
vedeného po fasádČ. StĜešní svody budou napojeny na dešĢovou kanalizaci pĜes lapaþe
stĜešních splavenin. Dále budou zachycovány dešĢové vody ze zpevnČné plochy za objektem 
rodinného domu i ze zpevnČné plochy pĜíjezdové komunikace zabudovaným odvodĖovacím
žlabem Aco Drain š.150 mm. DešĢová kanalizace  DN100 bude napojena do revizní 
kanalizaþní šachty DN800. Odtud budou odvádČny jednotnou kanalizací do vodoteþe.
7.6 Jednotná kanalizace
Jednotná kanalizace PVC KG SN4 DN 125 délky 74,95 m je navržena od revizní šachty „Š1“ 
po spádu rovnobČžnČ s hranicí pozemku pĜes revizní šachtu „Š2“ až po výustní objekt. 
Pod místní asfaltovou komunikací bude kanalizace provedena protlakem. Odpadní vody 
budou svedeny do místního potoku pomocí novČ provedeného vyústČní. Napojení kanalizace 
do potoka musí být provedeno dle požadavkĤ správce toku. 
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8 ZÁVċR
PĜedmČtem diplomové práce bylo vypracování stavební þásti pro novostavbu rodinného domu 
v pasivním standardu v rozsahu potĜeb TZB a zároveĖ zpracování návrhu zaĜízení 
pro vytápČní objektu Ĝízeným vČtráním, navržení zdravotnČ technické instalace – návrh 
vnitĜního vodovodu a vnitĜní kanalizace a zpracování energetické nároþnosti budovy.
Projekt Ĝešil návrh novostavby dvoupodlažního rodinného domu zastĜešeného rovnou 
stĜechou olemovanou atikami. Nosné i nenosné zdivo objektu bylo navrženo z pálených 
cihelných blokĤ na tenkovrstvé lepidlo. Fasáda objektu byla zateplena kontaktním 
zateplovacím systémem. VýplnČ otvorĤ byly navrženy plastové se zasklením izolaþními 
trojskly.
ZaþlenČním návrhu solárního systému pro ohĜev TV bylo docíleno snížení energie potĜebnou
na ohĜev teplé vody.
Z potĜebných výpoþtĤ vyplynula skuteþnost, že novostavba rodinného domu splĖuje
podmínky pasivního standardu. Celková ztrát objektu je 3,105 kW. MČrná potĜeba tepla 
na vytápČní budovy je 12 kWh/(m2.a).
Objekt byl zaþlenČn do klasifikaþní tĜídy A = mimoĜádnČ úsporná. 
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